
POM. PRZYJĘĆ MAT. CZYSTYCH 0/6
5,5 m2

BOKS PRZYG. OPATRUNK. 0/7
5,3 m2

BOKS BIELIZNY 0/8
5,5 m2

ŚLUZA 0/12
5,1 m2

CENTR. STERYL. CZYSTA 0/9
48,8 m2

ŚLUZA 0/11
3,3 m2

POM. PORZ. 0/10
2,1 m2

CENTR. STERYLIZATORNIA 0/14
17,8 m2

EKSPEDYCJA MAT. STER. 0/13
10,0 m2

POM. SUSZENIA WÓZKÓW 0/20
5,3 m2

KOMORA DOSTAW 0/18
9,5 m2

CENTR. STERYL. BRUDNA 0/17
29,1 m2

ŚLUZA 0/15
6,0 m2

MAG. ŚR. DEZYN. 0/16
2,3 m2

KOMUNIKACJA 0/1
34,1 m2

POK. KIEROWNIKA 0/5
13,3 m2

POK. SOCJALNY 0/4
12,2 m2

SZATNIA PERS. 0/3
12,1 m2

ŁAZIENKA PERS. 0/2
6,3 m2

POM. MYCIA WÓZKÓW 0/19
8,8 m2

1,2 m 2

1,0 m 2
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NR RYS.SKALA:

OBIEKT

TYTUŁ RYS.

PROJEKTANT MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI

Białostockie Centrum Onkologii

18.03.2016

21:100

RZUT PARTERU

UPR. NR
0027/05

-INSTALACJA WOD.-KAN.

przy ul. Ogrodowej w Białymstoku - bud. Nr 12

Legenda:
proj. instalacja wody zdeminaralizowanej
proj. instalacja wody zmiękczonej
proj. instalacja w.z., c.w.u. i cyrk.

SCHEMAT BUDYNKÓW:
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KP
Pisanie tekstu
WODA ZMIĘKCZONA DN20 ZAKOŃCZONA
 ZAWOREM NAD POSADZKĄ 15CM

KP
Pisanie tekstu
WODA CIEPŁA DN20 ZAKOŃCZONA
 ZAWOREM NAD POSADZKĄ 15CM

KP
Pisanie tekstu
KONDENSAT PARY DN15 ZAKOŃCZONA
 ZAWOREM NAD POSADZKĄ 15CM

KP
Pisanie tekstu
WODA DEMINERALIZOWANA DN20 ZAKOŃCZONA
 ZAWOREM NAD POSADZKĄ 15CM

KP
Pisanie tekstu
KANALIZACJA W POSADCE ŻELIWNA DN 75

KP
Pisanie tekstu
PARA TECHNOLOGICZNA DN15 ZAKOŃCZONA
 ZAWOREM NAD POSADZKĄ 15CM

KP
Owal
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Strzałka

KP
Pisanie tekstu
W POMIESZCZENIUN 0/4,0/15, 0/17, 0/18, 0/19 PODEJŚCIA WOD CIEPŁA ZIMNA, WODY DEMINI, 
WODA ZMIĘKCZONA NA WYSOKOŚCI H=60CM ZE ŚCIANY OD POSADZKI
KANALIZACJA DN50 NA WYSOKOŚCI H=45CM ZE ŚCIANY OD POSADZKI
PUNKTY POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA NA WYSKOŚCI 1,35 MIĘDZY OKNAMI
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PARA CZYSTA  DN20 ZAKOŃCZONA
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PUNKT POBORU SPRĘZONEGO POWIETRZA NA ŚCIANIE 
NA WYSKOŚĆI 150CM ORAZ 165CM
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PUNKT POBORU SPRĘZONEGO POWIETRZA NA ŚCIANIE 
NA WYSKOŚĆI 265-270CM
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 ZAWOREM NAD POSADZKĄ 15CM
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